
DTRECTtA DE SANATATE PUBLICA BIHOR

Supraveghere in Sinitate publici

Laborator de Diagnostic Ai lnvestigare in Sdnitate publici
D2. CHtMtE SANTTARA $lToXtCoLoGlE
Oradea, Str.Libertattii, nr.34, tetefon 029926862g, fax 025941i521

e-mail chimie@dspbihor,gov.ro

BULETIN DE AI{ALIZE CHIMICE - apa chimie
r:r.7OS/ 30-05-2023

1. DENUMIRE PRoBA: Api potabiri/ monitorizare operationalr ta iegire

2, IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar: S.C. SALUBRI S.A.

AdresS: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoani juridicd

3. IDENTIFTCARE PROBA
uoo pr00a: /u5

Probrele au fost prelevate de: As, Gordea ciprian, As,pr. Elefteriu Marina - lgiena Mediului
Loc de prelevare: Ortiteag, Stalia de tratare, iegire

Data 9i ora de pretevirii: tT-05-20231j,I0

Document de prelevaret Figi de prelevare nr.1l 17-05_2023

Document receplie: Comanda nr, 70S/ data 9i ora : 1 7-05-2 023 12:3g

Starea probei: corespunzitoare

Cantitatea receplionati: 1000 ml, tip ambalaj pET 1000 mt

Data 9i ora determinirii clorului rezidual liber:17-0i-2023 12:43

Data finalizirii analizelor: 22-05-2023

.Cloruri
6.523

Nitriti 0.05

-Nitrati
< 5,0

mg/ i

"Oxidabilitate mg/ I

unitati de pH >= 6.5 <= 9,5

-Diiritate 
totata min.5 853

Conducirvitate ft;;;;i;il;; 2500

*Culoare

nuedilnl penull

ir..t Eltt aru,

SR tNlS() Il:( l:{rl::l0i!
CERTIFI('AI DE A( RII)ITARI.

012

0.64

sR rs0 9297-2001

PS-LCS.O4

PS-LCS-06 ed.01 rev.0
l\,lerck Spetroquant 1 

'1 4776

PS-LCS-o7 ed.01 rev.0
l\4erck Spectroquant'1 0971 3

SR lS0 71 50-1 :2001

PS-LCS-05

SR EN ISO 8467:2001

PS.LCS-03

PS-LCS-10

SR EN ISO 10523:2012

pH

269

-Gust

Acceptabile consumatorilor gi

nicio modificare anormalS

AcceptabilS consumatorilor gi

nicio modificare anormald

AcceptabilS consumarorilor gi

nicio modificare anormal6

Acoeptabil5 consumatorilor gi

nicio modificare anormald

Acceptabila consumatorilor gi

nicio modilicare anormald

Acceptabila consumatorilor qi

nicio modificare anormalS

AcceptabilS consumatorilor 9i
nicio modificare anormald

-Miros

I

REZULTATELE ANALIZEI,OR

-Turbrditate

:..$

Rezultate fizico - chimice

Parametrii analizati U.M.
Valoarea admise

conform Ordonanta 7 /2023
Valoarea

determinati Metoda de analizl

mg/ | 250

mg/ I 01

mg/ I 50

*Att''tontu
0.5

(

65

grade germane sR rs0 60s9-2008
PS-LCS-12

PS-LCS-09

SR EN 27888:1 997

SR EN lS0 7887-201 2 pct.

4.4.2

SR EN 1622:2007

SR EN 1622:2007

grade 0.553 SR EN ISO 7027-1:2016
PS.LCS.O8



il,

ili,.
*ri
t'

UI

t

,t

hl
4
T

li
tl,t
t t:,

ii
t'
{:
,i,

I

$.
$*

*.

$

f'
ff
i'
i.

r

1

Determinarea pH - ului s-a efectuat la 25,0 'C ,

- Semnul "<" urmal de un numir reprezintd "sub limita de cuantificare"

Prezentul buletin de analize contine 2 pagini 9i s-a emis intr-un exemplar original pentru beneficiar, laboratorul emitent pistr0nd copia exemplarului
in format PDF.

abil analizi
loana

LABO RATO R CH I M I E SAN ITAR A
$tToxtcoLoGtE

Verificat, validat

$ef laborator

Dr. Mraz Camelia

-:,,Wffi:
incercirile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR,

Opiniile gi interpretdrile conlinute de prezentuldocument nu sunt acoperite de acreditarea RENAR,

t

Rezultatul se referi doar la proba prezentati pentru anallzi.
Proba de api are caracter momentan,

Se intenlce oxtinderea rezultatelor la alte produse slmllare 9l reproducerea pa4iali a buletlnului de anallzi ftrrtr aprobarea laboratorului.

Parametrii analizati U,M,
Valoarea admisi

conform 0rdonanta 7 /2023
Valoarea

determinattr
Metoda de analizi

.Clor 
rezidual liber mg/ I >= 0,1 <= 0,5 0,10 Kit Merck - 1.00597

-Clor 
rezidual total mg/ I 0,10 Kit Merck - 1.00597

-Clor 
rezidual legat mg/ I 0.00 Kit Merck - 1.00597

*Sulfali
mg/ I 250 11,21 Kit Hach Lange, cod 1206599

*Fier-determinare 
AAS !g/l 200 {i$J3 SR 13315:1996

SR EN lS0 15586:2004

PS.LCS-13

*Mangan-determinare

AAS
ug/l 50 L?9",i$ SR 8662-2:'1996

SR EN lS0 15586:2004

PS-LCS.I3 .

*Sodiu-determinare 
AAS mg/l 200 13.07 STAS 11277i6-79

AnalizS efectuati de Hodigan Dorian, Maior Loredana, Pataki Daniela
*Observalii: -

I n-Lcs-z.a oa I ed. o1 / Rev. 1 Exemplar nr.1 Paqina 2 din 2

DtREcTtA DE sA,vl TATE ptJBLtca ei,iioi
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DIRECTIA DE SANATATE PUBL|CA BTHOR

Supraveghere in Strn{tate publici

Laborator de Diagnostic Ai investigare in Sinltate publici

LABOMTOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.DI

0radea, Str,Libert6gi, nr,34

Tetefon 0259412573, fax 0259418654

e-mail microbiologie@dspbihor,gov,ro

acreditnt pentnl

iNcgnclRt

SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDTTARE

Lr ll00

BULETIN DE AT{ALIZi, MTCROBTOLOGIC.il, - nr .2052
Client

Adresa

Scopul analizei

Tip solicitant

Produs analizat

Starea probel

Prelevat de

Loc de recoltare

S,C, SALUBRIS.A.

Alegd, Lalelelor nr.2

contract

Persoand juridrca

api potabild - clorinat6, M0

corespunzEtoare

Nr. recepliei

Data gi ora prelevarii

Data gi ora recepliei

Data gi ora efectudrii analizei

Data eliberdrii rezultatului

2052

17-05-202311,00

17-05-2023 12..37

17-05-2023 13..37

22-05-2023 08"52

As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

Ortiteag, stalia de hatare iegire

incercdrile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile gi interpretdrile conlinute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analizi
DANIELA BREB

#!G333'to''
Rezultatele incercirilor se referi strict la produsul analizat.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte produse similare

- reproducerea pa(ia15 a buletinului de analizd

Verificat . validat

$ef laborator

ztr.i"41\Al/,
medi

:;r:dicinl
c

REZULTATELE ANALTZELOR

Numirarea coloniilor prin insimanlare in mediu de culturi SR EN lS0 6222: 2004

Numirarea coloniilor prin insimAn{are in mediu de culturi SR EN lS0 6222: 2004

Numdrarea bacteriilor coliforme,Metoda filtririi prin
membranS.

SR EN ISO 9308-1: 2015

SR EN lS0 9308-f; 2015iA1:
2017

Numirarea de Escherichia coli, lVetoda filtrdrii prin SR EN lS0 9308-1:20'15
SR EN lS0 9308-'l i 201 5/A1:
2017

ldentificarea gi numdrarea enterococilor intestinali.Metoda
filtrdrii prin membrana

SR EN ISO 7899-2: 2002

Analiza efectuata de As.pr.Mihaela llisie, responsabil analiza Biol.pr.Daniela Breb-Observalii 
-

Raportarea rezultatelorse efectueazd pe baza Ordonanlei nr.7l2)2j(tabel A; tabel C)

DIRECT,A DE SANATATE PUBLTCA BTHOR

LABORATOR D/AGNOSflC MICROBIOLOGIC

F-LDM-7,8,01 / Ed. 0'l / Rev. 0



DIRECTIA DE SANATATE PUBLrcA BTHOR

Supraveghere in Sinitate Publictr

Laborator de Diagnostic ai lnvestigare in Sinitate Publici
D2. CHtMtE SANTTARA gIToX|COLOG|E

Oradea, Str.Libertilii, nr.34, telefon 0259268628, fax 0259415521

e-mail chimie@dspbihor,gov,ro

acreditat fenmr
ixc Encanu

SR E\ IsO IE(. I 1l:::l0lS
CERTIFI('AI DE .A('REDII-{RF-

LI u00

BULETIN DE AIiIALIZE CHIMICE - apa chimie
nr.707 / 30-05-2023

1, DENUMIRE PROBA: Apd potabili/ monitorizare operationali la consumator

2, IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar: S.C. SALUBRI S.A.

AdresS: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoani juridici

3. IDENTIFICARE PROBA
Cod probS: 707

Probele au fost prelevate de: As, Gordea ciprian, As.pr, Elefteriu Marina - lgiena Mediului

Loc de prelevare: M5gegti, lncintS Primdrie, relea

Data 9i ora de prelevirii: 17-05-202311:30

Document de prelevare: Figi de prelevare nr,3l 17-05-2023

Document receptie; Comanda nr.l07l dalagi ora: 17-05-202312:45

Starea probei: corespunzitoare

Date despre probd: api clorinatd

Cantitatea receptionata: 1000 ml, tip ambalaj PET 1000 ml

Data $i ora determindrii clorului rezidual liber,17-05-202312:49

Data f inalizdrii analizelor: 22-05-2023

I

I

:

I

i

RE ZULTATELE ANALI ZE],OR

Rezultate fizico . chimice

Parametrii analizati U.M.
Valoarea admisd

confo rm Ot donanla 7 12023

Valoarea
determinati Metoda de analizi

Nitrili mg/ I 0.5 004 PS-LCS-06 ed.01 rev.0
l\rlerck Spetroquant 1 14776

.Nitrali
mg/ I

mg/ I

50 < 5.0 PS-LCS-07 ed.0'1 rev.0
Merck Spectroquant 109713

.Amoniu
0.5 0.08 SR ISO 7150-1:200'1

PS.LCS.O5

-0xidabilitate
mg/ I 096 SR EN ISO 846712001

PS-LCS-03

pH unitali de pH >= 6.5 <= 9,5 65 PS-LCS-10

SR EN lS0 10523:2012

.Duritate 
totalS grade germane 8.64 ;Riil60rg"zo0;

PS.LCS-12

Conductivitate

.Culoare

pS/cm la 20"C 2500 274 PS-LCS-09
SR EN 27888:1997" A;fiilii;;il;#i;;;i

nicio modificare anormali

A;;"pi;biit ;;;'rrri.iilri qi

nicio modificare anormalZ
SR EN ISO 7887-2012 pct.

4.4.2

-Gust ;;ilt;ii;;,';ffi;;i;;;l
nicio modificare anormali

Ailpi;bila.o;l, rri.iii.i si
nicio modificare anormalS

SR EN 1622:200/

-Miros A;ililil;;;;ffi;i;;;l
nicio modificare anormalS

e'i.piinila l.rffi;6il;; ;i
nicio modificare anormali

SR EN 1622:2007

-Turbiditate
grade Acceptabild consumatorilor 9i

nicio modificare anormalS

SR EN ISO 7027-1:20'16

PS-LCS.O8

F-LCS-7.8.03 / Ed. 01 / Rev. 1 Exemplar nr,1 Pagina 1 din 2

I

min.5

1.60



DTRECTIA DE SANATATE PUBLICA BTHOR

Supraveghere in Sdnitate Publici
Laborator de Diagnostic Ai investigare in Sinitate pubtici

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.Dl

Oradea, Sh,Libertdlii, nr,34

Telefon 025941 2573, fax 025941 86b4

e-mail microbiologie@dspbihor.gov,ro

acreditat pefltu!

Ncrncnnr.

SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI ll00

BULETIN DE ANALIZi MICROBIOLOGICi,

incercdrile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile gi interpretirile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil anafize
I DANIELA. BREE'

**kiiqt$380'
1

Rezultatele incerclrilor se referi strict la produsul analizat.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte produse similare

- reproducerea pa(iald a buletinului de analizi

2054

Verificat . validat

$ef laborator

Ilr. ilRA" iii',1L] ..,.r

',nolXf
de lahcrator

primar

ikl!lDJ1

Nr, receptiei
Adresa Alegd, Lalelelor nr 2 Data gi ora prelevdrii

Scopul analizei contract Data gi ora recepliei
Tip solicitant Persoand juridicd Data gi ora efectudrii analizei
Produs analizat apd potabila - clorinatS, M0 Data eliberlrii rezultatutui
Starea probei corespunzdtoare

Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

Loc de recoltare Mdgegti, re[ea incint6 primdrie

2054

17-05-2023 11.,30

17-05-202312"41

17-05-20231341

22-05-2023 0B:53

REZULTATEI,E ANALI ZELOR

Parametrii analizati U.M.
*Valoarea

admisi
Valoarea

determinatd Metoda de analizi

Numdrarea coloniilor prin insdmAn[are in mediu de culturd
agar la22'C

UFC/ ml Fitrb

modificiri
anormale

Fira
modificiri
anormale

SR EN ISO 6222: 2004

Numbrarea coloniilor prin insam6nlare in mediu de cultura
agar la 37"C

UFC/ ml FarI
modificdri

anormale

Fara

modificdri

anormale

SR EN lS0 62221 2004

Numararea bacteriilor coliforme, Metoda filtririi prin
membran6,

UFCi 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308-1: 2015

SR EN ISO 9308.1; 2015iA1:
2017

Numararea de Escherichia coli. Metoda filtrdrii prin

membrana,
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015

SR EN lS0 9308-1: 201 5/A1:
2017

ldentificarea gi numlrarea enterococilor intestinali.Metoda
filtrdrii prin membrani

UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 7899-2: 2002

Procedura de analizi PS-LDM-01

Anaiizd efectuatd de As.pr.Mihaela llisie, responsabil analizi Biol,pr.Daniela Breb
-Observatii 

-

Raportarea rezultatelorse efectueaz6pebaza Ordonanlei nr.7l2O23 (tabel A; tabel C)



A,
B,

MINISTERUL SANATATU
DTRECTIA DE sANAr,{rE rUBLICA,q.,ruonTULUI BIHOR

Oradea, Str.Libertlfii nr.34 - Tel. / Fax: 0259-434565 I 418654

e-mail : secreta riat@dspbihor.gov.ro, radiatii@dspbihor.gov. ro.

Nr. 90

SoLICITANT: S.C. SALUBRI S.A.
AcTIVITATEA: determinarea concentratiei de radon pentru apa potabild, pe baza P.O. nr.
11/2021

C, VERIFICAREA S-A ExEcUTAT CU APARATUI oe NASURARE TIP : SARAD RTM 1688-2
srRtR(trtut{ARUL) : 00434
ANUL DE FABRIcATTE: 2020
DESTINAT laAsunAntt: Concentra{iei de radon Si toron sub forml de aaz din apd, aer gi
sol
PRoDUcAToR: Sarad GmbH - Germania
CERTIFICAT DE CALIBRARI: 23 / 7.03.2022 / SARAD
or cArRe o-l : Tomse Radu RvAruo cALITATEA oe: Fizician
iru uRNe pRelevARrr EFEcTUATE tru oRrn oet t7.05.2023

D. Valorile mSsuratorilor de radon obtinute sunt trecute in tabel:

DATA EFECTUARII DETERMTruARTI: 18.05.2023

VERIFICAT SI VALIDAT
SFF LIR

DR. MARCUT CRINA

4N f,,ffi

NR.CRT, DENUMIREA PUNCTULUI
DE RECOLTARE

VALOAREA MEDIE A
CONCENTRATIEI DE

RADON IN APA
poilerLA

Bo/l

INCERTITU-
DINEA

DE
ETALONARE

VALOARE ADMISA
LEGEA 307/20ts

Bq/l

1 Punct - oRTTTEAG (MAGE9TI), Uzina
tratare ap5

2,832 2o/o 100

EXECUTAT DETERMINAREA
Frz. ToM9E RADq

Pagrna 1,/ J



DIRECTIA DE sANArarE PUBLICa nuron
LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR

Oradea, Str. Libertltii, Nr. 34, Telefon: 0259268644, F ax: 025941 5521

E-mail: radiatii@dspbihor.gov'ro

Certificat de lnregistrare M.S. Nr.471 t 08.12.2021
Certificat de Desemnare CNCAN Nr. LI 180 / 30.01.2023
Autorizafie de Utilizare CNCAN Nr. MN 179 130.01.2023

BULETIN DE ANALIZA RADIOCHIMICA

Nr: 120 I 31.05.2023

Client: s.c. SALUBRT S.A. ALE$D

Nr. receptie:120

Produsul analizat: Api potabil[ Data prelevdtii: 17.05.2023

Locul prelevdrii: Ortiteag-ieqire uzina de tratare Data misurfuii:31.05.2023
Tipul solicittrrii: Contract persoan[ juridic6 Reziduu calcinat la 350 oC:.0,2116 gfi.

Procedura de prelevare : D. S.P.Bh.II.0 I -P.O.Nr. 0 I

REZULTATELE ANALIZELOR

Parametrii
analiza[i

U.M. Valoarea admis[
Conform Legii

30t/2015

Valoarea
determinatl

Radionuclid etalon Metoda de analiz5'

Activitatea
alfa slobal

Bq/l 0rl 0,0360 Americiu 241 sR EN rSO 969612018
PS.LIR-06

Activitatea
beta slobal

Bq/l I 0,0938 (Stronfiu+Ytriu)90 sR EN tSO 969712019
PS.LIR.O7

Bq/l-becquereVlitru; SLD-sub limita de detectie.

Responsab il de analizd
Chimist: Miere Ana-Maria

Aprobat:
Dr. M5rcut Crina Doina

-fl,Y*,*r.ftsf,-l:
*f$''i;ot*

Rezultatele lncercarilor se refer6 strict la produsul analizat. Se interzice extinderea rezultatelor la

alte produse similare. Se interzice reproducerea integrald sau parfial6 a buletinuhi de analizd.

F-LIR-7.8.05/Ed.0 1/ev.0 Paginal/l Exemplar: L.I.R.: Client: X

,,,;lii-;T'\l%,

'ii;w:fj



DTRECTTA DE SANATATE PUBLTCA BIHOR

Supraveghere in Sinltate Publici
Laborator de Diagnostic ai lnvestigare in Sinitate publici

02. CHIM|E SANITARA gtTOX|CoLoGIE
Oradea, Str,Libertdtii, nr.34, telefon 0259268620, fax 02594,1S52.1

e-mail chimie@dspbihor,gov.ro

ncrediraf penhr

ixcEnc..\,nt

SR EN ISO IEC l'0:r:lrrlS
CERTITI('AT DE A( ITLT)I1.{RE

LI I I{)O

)

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE
nr.706/ 30-05-2023

1. DENUMIRE PRoBA: Api potabili/ monitorizare de audit la iegire

2, IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar: S,C, SALUBRI S.A,

Adres5: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoani juridici

3. IDENTIFICARE PROBA
Cod probi: 706

Probele au fost prelevate de: As. Gordea ciprian, As.pr, Elefteriu Marina - lgiena Mediului

Loc de prelevare: Ortiteag, Stalia de tratare, iegire

Data gi ora de prelevdrii: 17-05-202311:10

Document de prelevare: Figi de prelevarenr.2l 1l-05-2023

Document receplie: Comanda nr. 706/ data gi ora : 17-05-2023 12:44

Starea probei: corespunzitoare

Date despre probd: ap6 clorinati

Cantitatea receplionali: 1000 mt, tip ambalaj pET 1000 mt

Data 9i ora determindrii clorului rezidual liber:11-05-202312:48

Data finaliz5rii analizelor: 22-05-2023

apa chimie

I

REZULTATELE ANALIZELOR
Rezultate fizico . chimice

Parametrii analizali u.M.
Valoarea admisi

confo rm Ordona nla 7 12023
Valoarea

determinatd Metoda de analizi

| -Cloruri

Ii------'I Nitriti
I

I

| .Nitrali

It-""---'*Amoniu

-Oxidabilitate

;,"
-Duritate 

totale

;;il;i;;ili;"""- "-"

*Culoare

;c;;i- "--

*Miros

;il;ft;i;- 
I

mg/ I

1.............,...,.....,..,,....,,......

mg/ I

mg/ I

----,s/i---"

mg/ I

;;ilt,ilH

grade germane

,.'.......'.........-..-.........''l

US/cm la 20'C

---t
I

I

'....'...........',....................]

grade

250

0.1

- -- -- - 
;0"*-" 

^-"-

0.5

5

>= 6.5 <= 9.5

- - -;,;---"-

2500

;;ffiilii;;;;il;ili;.il"
nicio modificare anormalS

Acceptabile consumatorilor gi

nicio modificare anormal6

AcceptabilS consumatorilor gi

nicio modificare anormalS

Acceptabild consumatorilor 9i

6 523

-------;66---"^--"

0.08

0.96

6.5

269

a.Cepiuniia co;ffi ;i;;il;; ei
nicio modificare anormali

Acceptabild consumatorilor gi

nicio modificare anormald

AcceptabilS consumatorilor gi

nicio modificare anormalS

0.413

I sRrso9297-2001
I ps-rcs-oa

1.............
I es-lcs-ooeo.or rev.o

Merck Spetroquant 114776

1..................................

PS-LCS-07 ed,01 rev.0
Merck Spectroquant 109713

SR lS0 7150-1:2001

PS-LCS.O5

SR EN lS0 8467:200j
PS-LCS.O3

PS-LCS-10

SR EN lS0 10523:2012

sR ts0 6059-2008
PS-LCS-12

PS-LCS.O9

SR EN 27888:1997

SR EN ISO 7887-2012 pct.

4.4.2

SR EN 1622:2007

;ilffiffi;

SR EN ISO 7027-1:2016

!

l
I
I

004

8.98



DIRECTIA DE SANATATE PUBLrcA BIHOR

Supraveghere in S{nitate Publici

Laborator de Diagnostic Ai investigare in Sinitate Publicd

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.Dl

0radea, Str,Libertdfii, nr,34

Telefon 0259412573, fax 0259418654

e-mail microbiologie@dspbihor,gov,ro

acredital pentnl

ixcrncanE

SRENISOffiC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI ll00

BULETIN DE AI{ALIZA MICROBIOLOGICA

incercarile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile gi interpretirile conlinute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analizi

Mrm
Rezultatele incercirilor se referi strict la produsul analizat,

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte produse similare

- reproducerea pa(iala a buletinului de analizd

DTRECTTADE SANATATE PUBLTCA BTHOR

LAB O R ATO R DIA GNOS I/C M I CRO BI O LO G IC

2053

Verificat . validat

$ef laborator

lir.iVRAZ,

,,uoll,"#
sf$'J"

pvlslr.I.r\ u.El ri.r\AJ'rrZA lvlIUt(9.lJIt)l{JLiIt-;A - apa nf . 205:
Client S.C. SALUBRIS.A. Nr. recepliei

Adresa Alegd, Lalelelor nr.2 Data gi ora prelevirii
Scopul analizei contract Data gi ora recepliei
Tip solicitant Persoani juridicd Data gi ora efectudrii analizei

Produs analizat apa potabile - clorinatS, MA Data eliberdrii rezultatului
Starea probei corespunzdtoare

Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

Loc de recoltare Ortiteag, stalia de tratare iegire

2053

17-05-2023 11"10

17-05-2023 12,40

17-05-2023 13'40

22-05-2023 08..53

RE ZULTATELE ANALIZELOR

Parametrii analizali U.M.
*Valoarea

admisi
Valoarea

determinati Metoda de analizi

Numdrarea coloniilor prin insdmdnfare in mediu de culturd
agar la22'C

UFC/ ml Fbri
modificlri
anormale

Fari
modificari

anormale

SR EN lS0 6222: 2004

Numdrarea coloniilor prin insdm6ntare in mediu de cultura
agar la 37"C

UFC/ ml Fard

modificiri
anormale

Fdri
modificiri
anormale

SR EN lS0 6222: 2004

Num6rarea bacteriilor coliforme, Metoda filtrarii prin

membranS,
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308.1: 2015

SR EN lS0 9308"'1: 2015/A1:
2017

Numararea de Escherichia coli, Metoda filtrarii prin

membranS.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1: 20'l 5

SR EN ISO 9308.f: 2015/A1:

2017

ldentificarea gi numirarea enterococilor intestinali,Metoda
filtrdrii prin membrand

UFCi 100 ml 0 0 SR EN lS0 7899-2: 2002

Breb

Procedura de analizi PS-LDM-01

Analizi efectuatd de As.pr.Mihaela llisie, responsabil analiz6 Biol,pr,Daniela
*Observatii -

Raportarea rezultatelor se efectueazd pe baza Ordonantei nr, 7/2023 (tabel A; tabel C)

lAlz\

iahcr
'16T
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BULETIN DE ATiIALIZE CHIMICE . apa chimie
r:r.108/ 30-05-2023

l.DBituMRE pRoB6: Api potabili/ monitorizare de audit la consumator

2. IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar: S,C. SALUBRT S.A.

Adresd: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoani juridici

3. IDENTIFICARE PROBA
Cod proba: 708

Probele au fost prelevate de: As. Gordea ciprian, As,pr. Elefteriu Marina - lgiena Mediului

Loc de prelevare: Magegti, lncintd Primdrie, relea

Data gi ora de prelevdrii; 17 -05-2023 11,,40

Document de prelevare; Figi de prelevare nr.4l 1l-OS-2023

Document receptie: Comanda nr. 708/ data gi ora : 17-05-2023 12:46

Starea probei: corespunzitoare

Date despre proba: apd clorinatd

Cantitatea receptionatS: 1000 ml, tip ambalaj pET 1000 ml

Data 9i ora determinirii clorului rezidual liber:17-05-2023 12:50

Data f inalizdrii analizelor: 22-05-2022

F'LCS-7,8.03 / Ed, 01 i Rev, '1 Exemplar nr,'1 Pagina 1 din 2

1

.::.1
88:1997 I

.......................................t

7887-2l12pct. I

I

2:,2007 I

I

2:2007 I

I

7027-1:2016 
I

I

DTRECTTA DE SANATATE PUBLTCA BHOR

Supraveghere in Sinitate Publici

Laborator de Diagnostic Ai lnvestigare in Sinitate Publici
D2. CHtMtE SANTTARA gtToX|COLOG|E

0radea, Str,Libertdlii, nr.34, telefon 0259268628, fax 0259415821

e-mail chimie@dspbihor.gov,ro

acredital pe[ur

iN(ERCARE

zai.i.*ir-.-(ry)
\-8{i,,t}.-/

SR E\ ISO.IEC l-0:5:lrjls
CERTIFICAT DT ACREDITARE

LI l 100

REZULTATELE ANALIZELOR

1.rr,*l*:chimice
Parametrii analiza!i U.M.

Valoarea admisi
conform 0rdonanta 7 /2023

Valoarea
determinati Metoda de analizi

-Clorurl
mg/ I 250 5,672 sR rs0 9297-2001

PS.LCS.O4

PS-LCS-06 ed.01 rev,0
l\,lerck Spectroquant 1 14776

PS-LCS-07 ed.01 rev.0
lVerck Spectroquant 109713

Nitrill mg/ | 0,5 <004

.Nitrali
mg/ |

-Amoniu
mg/ I 05 0.09 SR ISO 7150-1:2001

PS-LCS.O5

SR EN ISO 8467:2001

PS-LCS.O3

PS.LCS-10

SR EN lS0 10523:2012

sR rs0 6059-2008
PS-LCS-12

PS-LCS.09
SR EN 27888:1997

-Oxidabilitate

pH

mg/ I

unitali de pH

5

;= il" .='9,;

0.96

'- - "::- "'
b.b

-Duritate 
totali grade germane min.5

Conductivitate pS/cm la 20"C 2500 273

*Culoare

*Gust

;ruri.r- 
--" -

-Turbiditate
grade

Acceptabili consumatorilor gi

nicio modificare anormalb

AcceptabilS consumatorilor gi

nicio modificare anormald

AcceptabilS consumatorilor gi

nicio modificare anormali

Acceptabila consumatorilor gi

AcceptabilS consumatorilor gi

nicio modificare anormald

ffi6i;bila il;,m;6;iil;i
nicio modificare anormald

Acceptabila consumatorilor 9i
nicio modificare anormalS

....'.......'...,...'..'''..^'.^,^,.,..'''.''....'.....,..',..''.....
'1.36

SR EN ISO 7887-2012 pct.

4.4.2

SR EN '1622:2007

;R'Eli;;ffi;- 
-

SR EN ISO 7027-1:2016

i

I

I
I

I

lr

I

I

50 < 5.0

830



D|RECT|A DE SANATATE PUBL|CA BTHOR

Supraveghere in Sinitate Publici

Laborator de Diagnostic ai investigare in Sinitate Publici

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.Dl

Oradea, Str,Libeft6tii, nr.34

Telefon 025941 2573, fax 025941 8654

e-mail microbiologie@dspbihor,gov.ro

screditat peuttB

ixcrncenn

-/6it,A-\( a )\{e$L-l
SREN ISoAEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI I 100

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGTCi,

incercdrile marcate n NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile 9i interpretdrile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analizi

='&J;Hrffi?
Rezultatele incercirilor se referi strict la produsul analizat.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte produse similare

- reproducerea pa(iald a buletinului de analizd

2055

Verificat - validat

$ef laborator

IJr. ML ':1,\ : ,"'- \
rfl prinar

doistffralor
clt,i) ,4ott

nr.
Client S.C, SALUBRI S.A. Nr. recepliei 20Ss

Adresa Alegd, Lalelelor nr.2 Data gi ora prelevdrii 17-05-202A 11'.40

Scopul analizei contract Data 9i ora recepliei 17-05-202312:41

Tip solicitant Persoani juridici Data gi ora efectuirii analizei 17-05-202313:41

Produs analizat apd potabili - clorinatd, MA Data eliberarii rezuttatului 22-05-2029 Og.sg

Starea probei corespunzitoare

Prelevat de As, Elefteriu Marina, as, Gordea Ciprian

Loc de recoltare Mdgegti, relea incint6 primirie

REZULEATELE ANALIZELOR

Parametrii analizati U.M,
*Valoarea

admisi
Valoarea

determinati Metoda de analizi

Num5rarea coloniilor prin insam0nlare in mediu de culturS
agar la22'C

UFC/ ml I atd

modificiri
anormale

Firit
modificiri
anormale

SR EN lS0 6222: 2004

Numirarea coloniilor prin insdmdntare in mediu de culturd
agar la 37"C

UFC/ ml Fird
modificari

anormale

Fdrd

modificlri
anormale

SR EN ISO 6222: 2004

Numdrarea bacteriilor coliforme, Metoda filtrdrii prin

membranS,
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308.1:2015

SR EN lS0 9308-'l: 2015/A1:

2017

Numararea de Escherichia coli, Metoda filtrdrii prin

membranS.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308-1:2015

SR EN IS0 9308-1: 2015/A1:

2017

ldentificarea gi numdrarea enterococilor intestinali,Metoda
filtririi prin membrani

UFC/ 100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2: 2002

Procedura de analizd PS-LDlvl-01

Analizi efectuati de As.pr.Mihaela llisie, responsabil analizd Biol.pr.Daniela Breb
*0bservalii -

Raportarea rezultatelor se efectueaze pe baza Ordonan\einr.7l202l (tabel A; tabel C)

irrT,oDE sANATATE PUBLI;A e/HoR

LABORAIOR DIAGNOSflC *',*O'':,OO':
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