DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR
Supraveghere in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

D2 - CHIMIE SANITARA $I TOXICOLOGIE
Oradea, Str.Libertatji, nr.34, telefon 0259268628, fax 0259415521

e-mail chimie@dspbihor.gov.ro

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1100

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE - apa chimie
nr.688/ 26-05-2023

1. DENUMIRE PROBA: Apa potabild/ monitorizare operationald la iegire
2. IDENTIFICARE BENEFICIAR

Beneficiar: S.C. SALUBRI S.A.

Adresa: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoana juridica

3. IDENTIFICARE PROBA

Cod proba: 688

Probele au fost prelevate de: As. Gordea Ciprian, As.pr. Elefteriu Marina - Igiena Mediului

Loc de prelevare; Padurea Neagra, Statia de tratare, iesire
Data si ora de prelevarii: 16-05-2023 10:30
Document de prelevare; Figa de prelevare nr.1/ 16-05-2023

Document receptie: Comanda nr. 688/ data gi ora: 16-05-2023 13:14
Starea probei: corespunzatoare

Date despre proba: apa clorinata
Cantitatea receptionata: 1000 ml, tip ambalaj PET 1000 ml

Data si ora determinarii clorului rezidual liber: 16-05-2023 13:18
Data finalizarii analizelor: 21-05-2023

REZULTATELE ANALIZELOR

Rezultate fizico - chimice

-~ o Valoarea admisa Valoarea i
Parametrii analizati uMm. conform Ordonanta 7 /2023 determinati Metoda de analiza
*Cloruri mg/ | 250 11.344 SR1S0 9297-2001

PS-LCS-04
Nitriti mg/ | 0.1 0.05 PS-LCS-06 €d.01 rev.0
Merck Spetroquant 114776
*Nitrafj mg/ | 50 <50 PS-LCS-07 d.01 rev.0
Merck Spectroquant 109713
“Amoniu mg/ | 0.5 0.05 SR IS0 7150-1:2001
PS-LCS-05
*Oxidabilitate mg/ | 5 2.88 SR EN 1SO 8467:2001
PS-LCS-03
pH unitatj de pH >=65 <=95 6.8 PS-LCS-10
SRENISO 10523:2012
*Duritate totald grade germane min.5 292 SR IS0 6059-2008
PS-LCS-12
Conductivitate uS/em la 20°C 2500 83 PS-LCS-09
SR EN 27888:1997
*Culoare Acceptabila consumatorilor si Acceptabila consumatorilor si SR EN ISO 7887-2012 pet.
nicio modificare anormala nicio modificare anormala 442
“Gust Acceptabila consumatorilor gi Acceptabild consumatorilor gi | SREN 1622:2007
nicio modificare anormald nicio modificare anormal
*Miros Acceptabila consumatorilor §i Acceptabild consumatorilor si SR EN 1622:2007
nicio modificare anormala nicio modificare anormala
*Turbiditate grade Acceptabild consumatorilor i 279 SREN S0 7027-1:2016
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Valoarea admisé& Valoarea ' :
Parametrii analizati UM. conform Ordonanta 7 /2023 determinati Metoda de analizi
nicio modificare anormalé PS-LCS-08
*Clor rezidual liber mg/| >=01 <=05 0.70 Kit Merck - 1.00597
*Clor rezidual total mg/| - 0.71 Kit Merck - 100597
*Clor rezidual legat mg/ | - 0.01 Kit Merck - 1.00597
*Sulfat] mg/| 250 6.18 Kit Hach Lange, cod 1206599
o . 140.27 SR 13315:1996
Fier-determinare AAS pgll 200 L -
PS-LCS-13
*Mangan-determinare 3.54 SR 8662-2:1996
AAS gan-determina bol %0 SR EN IS0 15586:2004
PS-LCS-13
. ; 5.34 STAS 11277/6-79
Sodiu-determinare AAS mgfl 200 Kt

Analiz4 efectuat’ de Hodigan Dorian, Maior Loredana, Pataki Daniela
*Observatii: -

Determinarea pH - ului s-a efectuat la 25,0 °C .
- Semnul "<" urmat de un numér reprezinta "sub limita de cuantificare’

Prezentul buletin de analize contine 2 pagini si s-a emis intr-un.exemplar original pentru beneficiar, laboratorul emitent pastrand copia exemplarului
in format HDF.

Verificat - validat

Responsabijl analiza
- L s Sef laborator
T Dr. Mraz Camelia

wr. MRAZ, AN
: i . . Nidi ARLEA
Incercarile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. mod;gif,c:{' rimar_..

Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. cog

Rezultatul se referd doar la proba prezentaté pentru analiza,
Proba de apa are caracter momentan.

Se interzice extinderea rezultatelor la alte produse similare §i reproducerea partiald a buletinului de analiza fira aprobarea laboratorului.
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR
Supraveghere in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si investigare in Sanétate Publica
LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC-D1
Oradea, Str.Libertafii, nr.34
Telefon 0259412673, fax 0259418654

acreditat pentru
INCERCARE

RO A
®

RE AR

SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Loc de recoltare  Padurea Neagrd, statja de tratare iesire

LI 1100
e-mail microbiologie@dspbihor.gov.ro
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA - apa nr.2036
Client S.C. SALUBRI S.A. Nr. receptiei 2036
Adresa Alesd, Lalelelor nr.2 Data si ora prelevarii 16-05-2023 10:30
Scopul analizei  contract Data si ora recepijei 17-05-2023 09:27
Tip solicitant Persoané juridica Data si ora efectudrii analizei  17-05-2023 10:27
Produs analizat  apa potabila - clorinatd, MO Data eliberarii rezultatului 22-05-2023 08:37
Starea probei corespunzatoare
Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

REZULTATELE ANALIZELOR

. I *Valoarea Valoarea -
Parametrii analizati um. admisi determinati Metoda de analiza
Numérarea coloniilor prin Tnsdmantare in mediu de cultura UFC/ ml Fara Fara SR EN IS0 6222: 2004
agar la22°C modificari modificari

anormale anormale
Numérarea coloniilor prin insamantare in mediu de culturd UFC/ ml Fara Fara SR ENISO 6222: 2004
agar la37°C modificari modificari
anormale anormale
5 i ; LS o SR EN IS0 9308-1: 2015
Numérarea bacteriilor coliforme.Metoda filtrérii prin UFC/100ml |0 0 SR EN 180 93081 2015/A1:
membrana. 2017
% T— T SR EN S0 9308-1: 2015
Numérarea de Escherichia coli. Metoda filtrarii prin UFC/100ml |0 0 S EN G0 0308 1. 201508
membrana. 2017
Identificarea si numararea enterococilor intestinali. Metoda UFC/100ml |0 0 SREN]S0.7609-2: 2002
filtrarii prin membrana
Numararea Clostridium perfringens. Metoda filtrarii prin UFC/100ml |0 0 SRENISO 14180: 2017
membrana..

Procedura de analiza PS-LDM-01

Analiza efectuata de As.pr.Mihagela llisie, responsabil analizé Biol.pr.Daniela Breb
*Observatji -
Raportarea rezultatelor se efectueaza pe baza Ordonantei nr. 7/2023 (tabel A; tabel C)

Tncercarile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opinile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analiza

4 ELA BBEB
LAES ncipal
o 90084
Rezultatele incercarilor se referd strict la produsul analizat.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte produse similare
- reproducerea partiald a buletinului de analiza

e pUBLICA BIHOR
DIRECTIA DE
\‘ LABORATO

Verificat - validat
Sef laborator

F-LDM-7.8.01/Ed. 01/Rev.0 Exemplar nr.1
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acreditat pentru
INCERCARE

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR
Supraveghere in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

D2 - CHIMIE SANITARA $I TOXICOLOGIE
SR EN ISO/IEC 17025:2018

Oradea, Str.Libertatji, nr.34, telefon 0259268628, fax 0259415521 - ki i
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1100

e-mail chimie@dspbihor.gov.ro

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE - apa chimie
nr.690/ 26-05-2023

1. DENUMIRE PROBA: Apa potabila/ monitorizare operationala la consumator

2. IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar: S.C. SALUBRI S.A.

Adresa: Alesd, Lalelelor nr.2

:
q
1
$

Tip solicitant: Persoana juridica

3. IDENTIFICARE PROBA

Cod proba: 690

Probele au fost prelevate de: As. Gordea Ciprian, As.pr. Elefteriu Marina - Igiena Mediului
Loc de prelevare: Padurea Neagra, Cafebar MIRANETT, retea

Data si ora de prelevarii: 16-05-2023 11:00

Document de prelevare: Fisa de prelevare nr.3/ 16-05-2023

Document receptie: Comanda nr. 690/ data si ora: 16-05-2023 13:17

Starea probei: corespunzatoare

Date despre proba: apa clorinata

Cantitatea receptionata: 1000 ml, tip ambalaj PET 1000 ml

Data si ora determinarii clorului rezidual liber: 16-05-2023 13:21

Data finalizarii analizelor: 21-05-2023

REZULTATELE ANALIZELOR
Rezultate fizico - chimice
. Valoarea admisa Valoarea -
Parametrii analizati u.m. conform Ordonanta 7 /2023 determinati Metoda de analiza i
Nitritj mg/ | 0.5 <0.04 PS-LCS-06 ed.01 rev.0 3
Merck Spetroquant 114776 i
*Nitratj mg/ | 50 <50 PS-LCS-07 ed.01 rev.0
Merck Spectroquant 109713
*Amoniu mg/ | 05 0.04 SR IS0 7150-1:2001
PS-LCS-05
*Oxidabilitate mg/ | 5 1.6 SR EN IS0 8467:2001
PS-LCS-03
pH unitatj de pH >=65 <=95 6.8 PS-LCS-10
SRENISO 10523:2012
“Duritate totald grade germane min.5 2.92 SR S0 6059-2008
PS-1.CS-12
Conductivitate uSlem la 20°C 2500 83 PS-LC8-09
SR EN 27888:1997
*Culoare Acceptabila consumatorilor si nici Acceptabila consumatorilor si SR EN IS0 7887-2012 pet.
o modificare anormala nicio modificare anormala 442
*Gust Acceptabila consumatorilor i nici Acceptabila consumatorilor si SR EN 1622:2007
o modificare anormala nicio modificare anormala
*Miros Acceptabila consumatorilor i nici Acceptabila consumatorilor gi SR EN 1622:2007
o modificare anormal3 nicio modificare anormala
*Turbiditate grade Acceptabila consumatorilor si nici 2.54 o 7027-1:2016 |
o modificare anormala e . %
_:,',1
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR
Supraveghere in Sdnatate Publica
Laborator de Diagnostic si investigare in Sanatate Publica

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC-D1
Oradea, Str.Libertatji, nr.34
Telefon 0259412573, fax 0259418654

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1100
e-mail microbiologie@dspbihor.gov.ro
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA - apa nr.2038
Client S.C. SALUBRI S.A. Nr. receptiei 2038
Adresa Alesd, Lalelelor nr.2 Data si ora prelevarii 16-05-2023 11:00
Scopul analizei  contract Data si ora receptiei 17-05-2023 09:29
Tip solicitant Persoand juridica Data si ora efectudrii analizei  17-05-2023 10:29
Produs analizat  apa potabila - clorinata, MO Data eliberarii rezultatului 22-05-2023 08:38
Starea probei  corespunzatoare
Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian
Loc de recoltare  Padurea Neagré, retea Cafe Bar Miranett
REZULTATELE ANALIZELOR

Parametrii analizati u.m. ;/;I::iga dZ:;(r);rizgté Metoda de analiza

Numdrarea coloniilor prin Tnsdmantare n mediu de cultura UFC/ ml Fara Fara SR EN IS0 6222: 2004

agar la22°C modificari modificari

anormale anormale
Numararea coloniilor prin fnsdmantare n mediu de cultura UFC/ ml Fara Fara SR EN1S0 6222: 2004
agar la37°C modificari modificari
anormale anormale

Numérarea bacteriior coliforme. Metoda filrarii prin UFC/100ml |0 0 e

membrana. 2017

:t;gir;rr?; de Escherichia coli. Metoda filtrarii prin UFC/100mi |0 0 §§ e .

8 017

Identificarea si numararea enterococilor intestinali.Metoda UFC/100ml |0 0 SRENISO 7620-2: 2002

filtrarii prin membrana

Numérarea Clostridium perfringens. Metoda filtrérii prin UFC/100ml |0 0 SREN5014186,2017

membrana..

Procedura de analiza PS-LDM-01

Analiza efectuata de As.pr.Mihaela llisie, responsabil analizé Biol.pr.Daniela Breb
*Observatji -
Raportarea rezultatelor se efectueaza pe baza Ordonantei nr. 7/2023 (tabel A; tabel C)

Tncercérile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analizd
pANIELA BREE
principal

0084

Rezultatele incercarilor se refera strict la produsul analizat.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte produse similare

- reproducerea partjald a buletinului de gnatizé v -
7 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR

1 LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

Verificat - validat
Sef laborator

F-LDM-7.8.01/Ed. 01/Rev.0

Exemplar nr.1
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR

LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR
Oradea, Str. Libertafii, Nr. 34, Telefon: 0259268644, Fax: 0259415521
E-mail: radiatii@dspbihor.gov.ro

Certificat de inregistrare M.S. Nr. 471/ 08.12.2021
Certificat de Desemnare CNCAN Nr. LI 180/ 30.01.2023
Autorizatie de Utilizare CNCAN Nr. MN 179/ 30.01.2023

BULETIN DE ANALIZA RADIOCHIMICA

Nr: 119 / 31.05.2023

Client: S.C. SALUBRI S.A. ALESD

Nr. receptie: 119

Data prelevarii: 16.05.2023
Data masurarii: 31.05.2023
Reziduu calcinat la 350 °C: 0,0614 g/1.

Produsul analizat: Apa potabila

Locul prelevérii: PAdurea Neagri-iesire uzina de tratare
Tipul solicitérii: Contract persoana juridica

Procedura de prelevare: D.S.P.Bh.IL.01-P.O.Nr.01

REZULTATELE ANALIZELOR
Parametrii UM. | Valoarea admisa Valoarea Radionuclid etalon Metoda de analiza
analizati Conform Legii determinata
301/2015 ,
Activitatea Bq/l 0,1 0,0063 Americiu 241 SR EN ISO 9696/2018
alfa global PS-LIR-06
Activitatea Bg/l 1 0,0665 (Strontiu+Ytriu)90 | SR EN ISO 9697/2019
beta global PS-LIR-07
Bg/l-becquerel/litru; SLD-sub limita de detectie.
Responsabil de analiza: fo\ﬁf 1‘91'5\?27\ Aprobat:
Chimist: Miere Ana-Maria Pyl ", Dr. Mircut Crina Doina
NA-MA 3 | &t W
cot 59030% A '

Rezultatele incercarilor se referd strict la produsul analizat. Se interzice extinderea rezultatelor la
alte produse similare. Se interzice reproducerea integrala sau pariald a buletinului de analiza.

F-LIR-7.8.05/Ed.01/ev.0 Paginal/1l Exemplar: LIR.: Client: X




MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BIHOR
Oradea, Str.Libertitii nr.34 - Tel. / Fax: 0259-434565 / 418654
e-mail : secretariat@dspbihor.gov.ro, radiatii@dspbihor.gov.ro,

BULETIN DE MASUBARE A CONCENTRATIEI DE RADON
IN APA POTABILA

Nr. 87

A. SOLICITANT : S.C. SALUBRI S.A.

B. ACTIVITATEA: determinarea concentratiei de radon pentru apa potabila, pe baza P.O. nr.
11/2021

C. VERIFICAREA S-A EXECUTAT CU APARATUL DE MASURARE TIP : SARAD RTM 1688-2
SERIA(NUMARUL): 00434
ANUL DE FABRICATIE:_2020
DESTINAT MASURARII: Concentratiei de radon si toron sub formd de gaz din apd, aer si
sol
PRODUCATOR: Sarad GmbH - Germania
CERTIFICAT DE CALIBRARE: 23 / 7.03.2022 / SARAD
DE CATRE D-L:___Tomse Radu_ AVAND CALITATEA DE: _Fizician
fN URMA PRELEVARII EFECTUATE IN DATA DE: 16.05.2023

D. Valorile masuratorilor de radon obtinute sunt trecute in tabel:

VALOAREA MEDIE A || INCERTITU- || VALOARE ADMISA
DENUMIREA PUNCTULUL CONCENTRATIEI DE DINEA LEGEA 301/2015
NR.CRT. SE RECOLTARE RADON N APA DE . Bq/!
POTABILA ETALONARE
Bg/I
1 Punct - PADUREA NEAGRA (ALESD) o
— Uzina de tratare a apei 0,140 2% 109

DATA EFECTUARII DETERMINARII: 17.05.2023

. ‘”EGEV\’\
oo '9"°s~f«"4>1;\
PRI N
VERIFICAT SI VALIDAT (s 't
SEF LIR EF;

DR. MARCUT CRINA

EXECUTAT DETERMINAREA
FIZ. TOMSE RADU

A
-

Pagina 1/1




DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR acrediat peniru

INCERCARE

Supraveghere in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sénatate Publica

D2 - CHIMIE SANITARA §I TOXICOLOGIE

. g SR EN ISO/EC 17025:2018
Oradea, Str.Libertatji, nr.34, telefon 0259268628, fax 0259415521 CERTIEICKTTE &CRERIARE

e-mail chimie@dspbihor.gov.ro LI 1100

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE - apa chimie
nr.689/ 26-05-2023

1. DENUMIRE PROBA: Apa potabiléd/ monitorizare de audit la iegire

2. IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar: S.C. SALUBRI S.A.

Adresa: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoand juridica
3. IDENTIFICARE PROBA

Cod proba: 689

Probele au fost prelevate de: As. Gordea Ciprian, As.pr. Elefteriu Marina - Igiena Mediului d

Loc de prelevare: Padurea Neagra, Statia de tratare, iesire

Data si ora de prelevarii: 16-05-2023 10:40

Document de prelevare: Fisa de prelevare nr.2/ 16-05-2023
Document receptie: Comanda nr. 689/ data si ora : 16-05-2023 13:16
Starea probei: corespunzatoare i
Date despre proba: apa clorinatd :
Cantitatea receptionata: 1000 ml, tip ambalaj PET 1000 ml
Data si ora determindrii clorului rezidual liber: 16-05-2023 13:20
Data finalizarii analizelor: 21-05-2023

REZULTATELE ANALIZELOR

Rezultate fizico - chimice

L Valoarea admisa Valoarea . By
Parametrii analizati u.m. conform Ordonanta 7 /2023 determinati Metoda de analiza :
*Cloruri mg/ | 250 12.195 SR IS0 9297-2001

PS-LCS-04
Nitriti mg/ | 0.1 0.04 PS-LCS-06 ed.01 rev.0
Merck Spetroguant 114776
*Nitratj mg/ | 50 <50 PS-LCS-07 ¢d.01 rev.0
Merck Spectroquant 109713 4
4 i
*Amoniu mg/ | 05 0.03 SRIS0 7150-1:2001 3
PS-LCS-05
*Oxidabilitate mg/ | 5 2.56 SR EN ISO 8467:2001
PS-LCS-03
pH unitati de pH >=65 <=95 6.8 PS-LCS-10

SRENISO 10523:2012

*Duritate totala grade germane min.5 3.14 SR S0 6059-2008
PS-LCS-12
. i
Conductivitate uSicm la 20°C 2500 82 PS-LCS-09 i
SR EN 27888:1997
*Culoare Acceptabila consumatorilor gi Acgeptabilé gonsumatorilor si SR EN ISO 7887-2012 pet.
nicio modificare anormala nicio modificare anormala 442
“Gust - Acceptabils consumatorilor gi Acceptabild consumatorilor gi SR EN 1622:2007
nicio modificare anormala nicio modificare anormala
*Miros Acceptabild consumatorilor §i Acceptabild consumatorilor si SR EN 1622:2007
nicio modificare anormala nicio modificare anormala
*Turbiditate grade Acceptabila consumatorilor i 2.79 SR EN S0 7027-1:2016

F-LCS-7.8.03/Ed. 01/Rev. 1 Exemplar nr.1 Pagina 1 din 2




Laborator de Diagnostic si investigare in Sanatate Publica

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR
Supraveghere in Sdnatate Publica

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC-D1

Oradea, Str.Libertétii,

nr.34

Telefon 0259412573, fax 0259418654

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Loc de recoltare  Padurea Neagra, statia de tratare iegire

LI1100
e-mail microbiologie@dsphihor.gov.ro
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA - apa nr.2037
Client S.C. SALUBRI S.A. Nr. receptiei 2037
Adresa Alesd, Lalelelor nr.2 Data si ora prelevérii 16-05-2023 10:40
Scopul analizei  contract Data si ora receptiei 17-05-2023 09:28
Tip solicitant Persoana juridica Data si ora efectudrii analizei ~ 17-05-2023 10:28
Produs analizat  apa potabild - clorinata, MA Data eliberarii rezultatului 22-05-2023 08:38
Starea probei corespunzatoare
Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

REZULTATELE ANALIZELOR

. o *Valoarea Valoarea -
Parametrii analizati um. admis3 determinatd Metoda de analiza
Numérarea coloniilor prin Tns@méntare in mediu de culturd UFC/ ml Fara Fara SREN IS0 6222: 2004
agar la22°C modificari modificari

anormale anormale
Numérarea coloniilor prin Tns@mantare in mediu de cultura UFC/ ml Fara Fara SR ENISO 6222 2004
agar la37°C modificari modificari
anormale anormale
5 i ; T SR EN IS0 9308-1: 2015
Numarareva bacteriilor coliforme.Metoda filtrarii prin UFC/100ml |0 0 SREN 150 G306-1, 20124
membrana. 2017
3 ichi i iltrarii ori SR EN [SO 9308-1: 2015
Numérarea de Escherichia coli. Metoda filtraril prin UFC/100ml |0 0 OB BN D SR T 0tEiAT
membrana. 2017
|dentificarea si numararea enterocacilor intestinali.Metoda UFC/100ml |0 0 SR EN807699:2: 2002
filtrarii prin membrana
Numararea Clostridium perfringens. Metoda filtrarii prin UFC/100ml |0 0 SRIENISOA4180:2017
membrana..

*Observatji -

Procedura de analizé PS-LDM-01
Analiza efectuata de As.pr.Mihaela llisie, responsabil analiza Biol.pr.Daniela Breb

Raportarea rezultatelor se efectueazi pe baza Ordonantei nr. 7/2023 (tabel A; tabel C)

Tncercérile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opiniile si interpretérile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analiza

DAN

A BREB

incipal
084

Rezultatele incercarilor se refera strict la produsul analizat.

Se interzice:

- extinderea rezultatelor la alte produse similare

- reproducerea partiald a buletinului de analiza

A
LAB

"DIRECTIA DE SANATATE

ORATOR DI

Verificat - validat
Sef laborator

pUBLICA BIHOR

AGNOSTIC MICROBIOLOGIC

F-LDM-7.8.01/Ed. 01/Rev. 0

Exemplar nr.1
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR acreditat pentea

INCERCARE

Supraveghere in Sanatate Publica

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

D2 - CHIMIE SANITARA $I TOXICOLOGIE

Oradea, Str.Libertatii, nr.34, telefon 0259268628, fax 0259415521 SRIENTSOAECTI0252018:
CERTIFICAT DE ACREDITARE

e-mail chimie@dspbihor.gov.ro L1 1100

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE - apa chimie 1
nr.691/ 26-05-2023

1. DENUMIRE PROBA:  Apa potabila/ monitorizare de audit la consumator

2. IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar: S.C. SALUBRI S.A.

Adresa: Alesd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoana juridica

3. IDENTIFICARE PROBA i
Cod proba: 691 A
Probele au fost prelevate de: As. Gordea Ciprian, As.pr. Elefteriu Marina - Igiena Mediului

Loc de prelevare: Padurea Neagra, Cafebar MIRANETT, retea
Data i ora de prelevarii; 16-05-2023 11:15

Document de prelevare: Fisa de prelevare nr.4/ 16-05-2023 7
Document receptie: Comanda nr. 691/ data si ora: 16-05-2023 13:18 /
Starea probei: corespunzatoare

Date despre proba: apa clorinata

Cantitatea receptionata: 1000 ml, tip ambalaj PET 1000 ml
Data i ora determinarii clorului rezidual liber: 16-05-2023 13:22
Data finalizarii analizelor: 21-05-2023

o RS AT SN

REZULTATELE ANALIZELOR
Rezultate fizico - chimice
L Valoarea admisd Valoarea -
Parametrii analizai UM, conform Ordonanta 7 /2023 determinaté Metoda de analiza
*Cloruri mg/ | 250 12.195 SR IS0 9297-2001
. PS-LCS-04
Nitriti mg/ | 05 0.05 PS-LCS-06 ed.01 rev.0
Merck Spectroquant 114776
*Nitrafj mg/ | 50 <50 PS-LCS-07 ed.01 rev.0
Merck Spectroquant 109713
*Amoniu mg/ | 05 0.04 SR 180 7150-1:2001
PS-LCS-05
*Oxidabilitate mg/ | 5 2.24 SR EN IS0 8467:2001
PS-LCS-03 |
H unitatj de pH >=65 <=95 6.8 PS-LCS-10
P Jeze SRENISO 10523:2012
*Duritate totala grade germane min.5 3.4 SRIS0 6059-2008
PS-LCS-12
Conductivitate S/em la 20° 2500 83 PS-LCS-09
t SR & SR EN 27888:1997
*Culoare Acceptabila consumatorilor §i Acceptabild consumatorilor gi | SREN S0 7887-2012 pet
nicio modificare anormala nicio modificare anormala 442
*Gust - Acceptabila consumatorilor §i Acceptabila consumatorilor gi SREN 1622:2007
" nicio modificare anormala nicio modificare anormala
*Miros Acceptabila consumatorilor gi Acceptabila consumatorilor si SR EN 1622:2007
nicio modificare anormald nicio modificare anormala
*Turbiditate grade Acceptabila consumatorilor i 2.71 SR EN SO 7027-1:2016

¥
i
.

F-LCS-7.8.03/Ed. 01/Rev. 1 Exemplar nr.1 Pagina 1 din 2




DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR
Supraveghere in Sandtate Publicd
Laborator de Diagnostic si investigare in Sanatate Publica

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC-D1
Oradea, Str.Libertétii, nr.34

Telefon 0259412573, fax 0259418654

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Loc de recoltare  Padurea Neagra, retea Cafe Bar Miranett

LI1100
e-mail microbiologie@dsphihor.gov.ro
BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA - apa nr.2039
Client S.C. SALUBRI S.A. Nr. recepiiei 2039
Adresa Alesd, Lalelelor nr.2 Data si ora prelevarii 16-05-2023 11:15
Scopul analizei  contract Data si ora recepiei 17-05-2023 09:30
Tip solicitant Persoana juridica Data si ora efectudrii analizei  17-05-2023 10:30
Produs analizat  apa potabila - clorinatd, MA Data eliberarii rezultatului 22-05-2023 08:39
Starea probei corespunzatoare
Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

REZULTATELE ANALIZELOR

*Valoarea Valoarea -
Parametrii analizati U.Mm. admisi determinat Metoda de analiza
Numérarea coloniilor prin insdmantare in mediu de culturd UFC/ ml Fara Fara SR ENISO 6222 2004
agar la22°C modificari modificari
anormale anormale
Numérarea coloniilor prin Tnsdmantare in mediu de culturé UFC/ ml Fara Fara SR ENIS0 6222 2004
agar la37°C modificari modificari
anormale anormale
3 i i trAri pri SR EN SO 9308-1: 2015
Numérarea bacteriilor coliforme. Metoda filtrérii prin UFC/100ml |0 0 SR ENIS0 93081 2015/A1:
membrana. 2017
2 ichi i trarii nri SR EN IS0 9308-1: 2015
Numararea de Escherichia coli. Metoda filtrarii prin UFC/100ml |0 0 SREN 150 93081 2015/A1:
membrana. 2017
dentificarea gi numararea enterococilor intestinali.Metoda UFC/100ml |0 0 SRUEN1S07890:2: 2002
filtrarii prin membrana
Numérarea Clostridium perfringens. Metoda filtrarii prin UFC/100ml |0 0 SREN1S0:14180: 2017
membrana..

Procedura de analiza PS-LDM-01

Analiz efectuatd de As.pr.Mihaela llisie, responsabil analiza Biol.pr.Daniela Breb
*Observatji -
Raportarea rezultatelor se efectueaza pe baza Ordonantei nr. 7/2023 (tabel A; tabel C)

Incercarile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analiza

DANIELA BREB
] incipal
590084
Rezultatele incercarilor se refera strict la produsul analizat.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte produse similare

- reproducerea partialé a buletinului de analiza
1 |CA BIHOR

\D!RECTIA DE SANATATE pUBLICA BIF

\ LABORATOR D!A_GWNOSI

|

Verificat - validat
Sef laborator

F-LDM-7.8.01/Ed. 01/Rev.0
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