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DTRECTTA DE SANATATE PUBL|CA BTHOR

Supraveghere in Sinitate Publici

Laborator de Diagnostic Ai lnvestigare in Sinitate Publici

D2. CHTMTE SANTTARA gtToxtcoLoctE
Oradea, Str.Libertdtii, nr 34, telefon 0259268628, fax 025941 5521

e-mail: chimie@dspbihor gov ro

screditat penE

I}iCERCARE

)
SR EN ISO IEC I 7025:l0tl

CERTIFICAT DE A( RT,DIT-\RT

LI I IOO

BULETIN DE AI{ALIZE CHIMICE - apa chimie
r:r.L733/ 23-LO-2023

1. DENUMIRE PROBA: Api potabili/ monitorizare operationa!5la iegire

2. IDENTIFICARE CLIENT

Client; S,C, SALUBRI S.A.

Adresi: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoand juridicS

Prelevat de: As,pr. Gordea Ciprian, As.med,gen. Filip loana - lgiena Mediului

Loc de prelevare: Oilteag, Stalia de tratare, iegire

Data 9i ora prelevirii: 17-10-202310:45

Document de prelevare: Fi95 de prelevarenr.ll 17-10-2023

Document recep[ie: Comanda nr. 1 733/ data gi ora . 17 -10-2023 1 3:05

Starea probei: corespunzStoare

Date despre proba: api clorinat5

Cantitatea receptionatS: 1000 ml, tip ambalaj PET '1000 ml

Data 9i ora determinirii clorului rezidual liber: 17-10-2023 13:09

Data finalizdrii analizelor: 20-10-2023

Cod probi: 1733

RE ZULTATELE AI.IATI ZELOR

Rezuhate fizico - chimice

Parametrii analizati U.M.
Valoarea admisi

conf orm Ordona nla 7 12023

Valoarea
determinatli Metoda de analizi

Conductivitate

.Culoare

;a;;l - '- -

'Miros

.Turbiditate

mg/ I

mg/ I

mg/ I

mg/ I

;s/lo,

unitalide pH

grade germane

pS/cm la 20'C

grade

250

01

50

05

5

>= 6.5 <= 9.5

-rin 
s

2500

Acceptabile consumatorilor 9i
nicio modificare anormalS

AcceptabilS consumatorilor gr

nicio modificare anormali

Acceptabild consumatorilor 9i

nicio modificare anormalS

AcceptabilS consumatorilor 9i

sR rso 9297-2001

PS.LCS-04

PS-LCS-06 ed.01 rev 0
Merck Spectroquant 1 14776

PS-LC$07 ed.01 rev 0
lvlerck Spectrquant 1 0971 3

SR lS0 715G1:2tDl
PS-LCS-05

SR EN ISO 8467:200'l
PS-LCS.O3

PS-LCS.,It)
SRENIS0 10523:2012

sR rs0 6059-2008
PS-LCS-12

PS.LCS.Og

SR EN 27888:1997

SR EN lS0 7887-2012 pct

4.4.2

SR EN 1622:2007

sn Eru'ioizioo,

SR EN ISO 7027-1:2016

I

I

I

I

I
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Panmetrii analizali UM
Valoarea admisi

conform Ordona n1a 7 12023

Valoarea

deteminati Metoda de analizi

nicio modiflcare anormale PS.LCS.O8

'Clor rezidual liber mg/ I >= 0.1 <= 0.5 057 Kitttlerck- 1 00597

'Clor rezidual total mg/ I 065 KitMerck-100597

.Clor 
rezidual legat mg/ I 008 Kitlilerck- 1 00597

-Sulfati
mg/ I 250 18 09 Kit Hach Lange, cod 1206599

-Fier{eterminare 
AAS ug/ 200 236 57 SR EN lS0 15586: 2004

PS-LCS-,I3

'Mangan{eterminare
AAS

pg/ 50 69 52 SR EN lS0 15586: 2004

PS-LCS.13

'Sodiu{eterminare MS mg/ 200 < 15 SR EN lS0 8288:2001

PS-LCS.13

Analize efectuate de Vasile Alina, Maior Loredana, Pataki Daniela

'Observagi: -

Determinarea pH - ului s-a efectuat la 25,0 'C .

- Semnul '<' urmat de un numar reprezintS'sub limita de cuantificare'

Prezentul buletin de analize contine 2 pagini 9i s-a emis intr-un exemplar original pentru client, laboratorul emitent pSstr3nd copia exemplarului in
format PDF,

incercirile marcate cu ' nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile 9i interpretdrile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Verificat - validat

$ef laborator

Dr. Mraz Camelia

Rezultatele se referl doar la proba prezentatii pentru analiztr.

Proba de apl are caracter momentan.

Se intezice extinderea rezultatelor la alte probe similare 9i reproducerea parliali a buletinului de analizi firi aprobarea laboratorului.

Responsabil analize

chim.spgc. P)lloana
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLrcA BIHOR

Supraveghere in Sinitate Publici
Laborator de Diagnostic ai investigare in Sinitate Publici

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.Dl

Oradea, Str.Libertdlii, nr 34

Telefon 025941 2573, fax 025941 8654

e-mail: microbiologie@dspbihor,gov,ro

acreditai pentnr

NiCERCARt

SR EN ISoIEC 17025:1018

CERTIfICAI DE ACRTDIIARE
LI lt00

BULETIN DE AIiIALIZE MICROBTOLOGICE 46e9/ 23-L0-2023

Prezentul buletin de analize contine 1 pagini 9i s-a emis intr-un exemplar original pentru client, laboratorul emitent pdstr6nd copia exemplarului in
format PDF,

incercdrile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile 9i interpretdrile conlinute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Verificat. validat

$ef laborator

Dr.
ln€r

,A}IEtIA
ilrn8,

i a i nICli i DE SA 11,..7,;,.;,r,

: LAtlOllATOA, D/.i G,,,/OS l-lC

mcdclr f$oato;
c 89

Rezultatele se referi doar la proba prezentati penlru analizi.

Se intezice: - extinderea rezultatelor la alte probe similare

nr
Client S.C. SALUBRI S.A. Cod probi 4689

Adresa Alegd, Lalelelor nr.2 Data gi ora preleverii 17-10-202310:45

Scopulanalizei contract Data giora recepliei 18-10-202308:21

Tip solicitant Persoand juridicd Data gi ora efectuirii analizelor 18-10-2023 0g:30

Proba analizati api potabila - clorinatd, monitorizare operationale iegire Data 9i ora finalizdrii analizelor 21-10-202310,.38
statie

Starea probei corespunzdtoare

Prelevat de As. Gordea Ciprian, as. Filip loana

Loc de prelevare Ortiteag, statia de tratare iegire

REZULTATELE ANAIIZELOR

Parametrii analizali U.M
'Valoarea
admisi

Valoarea
d6terminate Metoda de analizi

Numlrarea coloniilor prin insim6ntare in mediu de culturd
agar la22C

UFC/ ml FArb

modificiri
anormale

Fi16
modificiri
anormale

SR EN lS0 6222: 2004

Numirarea coloniilor prin insiminlare in mediu de culturi
agar la 37'C

UFC/ ml Fdrit
modificiri
anormale

FArit
modificiri
anormale

SR EN lS0 6222: 2004

Numdrarea bacteriilor coliforme. Metoda filtrarii prin

membranS.
UFC/ 100 ml 0 n SR EN ISO 9308-1: 2015

SR EN ISO 9308-1: 2015/A1;

2017

Numlrarea de Escherichia coli. Metoda filtririi prin

membranS.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1: 2015

sR EN tSO9308-1 2015iA1:
2017

ldentificarea 9i numirarea enterococilor intestinali.Metoda
filtrdrii prin membrand

UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 7899-2: 2002

Procedura de analizd PS-LDM-01

Analize efectuate de As.pr.Mihaela llisie, Biol.pr.Daniela Breb

'Observalii -

Raportarea rezultatelorse efectueazi pe baza Ordonanleinr.712023 (tabel A; tabel C)

Responsabil analize

- reproducerea pa4iale a buletinului de analize
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLrcA BIHOR

Supraveghere in Sinitate Publici

Laborator de Diagnostic ai lnvestigare in Sinitate Public6

02. CHTMTE SANTTARA glToXtCOLoctE
Onadea, Str.Libertdtii, nr.34, telefon 0259268628, fax 02594'15521

e-mail: chimie@dspbihor.gov.ro

Ecredrtat peEtru

NCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAI DE ACREDITARE

Ll I I00

BULETIN DE AIiIALIZE CHIMICE - apa chinie
nx.L735/ 23-t0-2O23

1, DENUMIRE PROBA: Api potabili/ monitorizare operationali la consumator

2. IDENTIFICARE CLIENT
Client: S.C, SALUBRI S.A.

Adresi: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoan6 juridic5

3.IDENTIFICARE PROBA
Cod probS: 1735

Prelevat de: As,pr. Gordea Ciprian, As.med.gen. Filip loana - lgiena Mediului

Loc de prelevare: Migegti, lncinti Primirie, relea

Data 9i ora prelevirii: 17-10-202311:25

Documenl de prelevare: Fi95 de prelevarenr.3l 17-10-2023

Document receptie: Comanda nr.17351 dala 9i ora : 17-10-2023 13:10

Starea probei: mrespunzdloare

Date despre probS: api clorinati

Cantitatea receptionatS: 1000 ml, tip ambalaj PET 1000 ml

Data 9i ora determinarii clorului rezidual liber:17-10-2023 13:14

Data finalizirii analizelor: 20-10-2023

REZULTATELE ANAII ZELOR

Rezultate fizico . chimice

Paramekii analizati UM.
valoarea admisa

conform Ordona nla 7 12023
Valoarea

deteminati Metoda de analiztr

Nitriti

'Nitrali

-A;;;i,

'Oxidabilitate

pH

-Duritate 
totalS

- 
C..or.iiritri.

*Culoare

-l'C^i-- --

-Turbiditate
grade

05

50

05

5

>= 6.5 <= 9.5

min.5

2500

< 0.04

667

PS-LCS-06 ed 01 rev 0
Merck Spectroquant 1 14776

PS-LCS-07 ed 01 rev 0
Merck Spectroquant 109713

SR ISO 7150-1:2001
PS-LCS-05

SR EN ISO 8467:2001

PS-LCS-03

PS-LCS-10
SR EN ISO

PS-LCS-09

SR EN 27888:1997

sR EN rSO 7027-1 2015
PS.LCS-08
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Parametrii analizali u.t.
valoarea a0mEa

conform Ordona nla 7 trt,23
Valoarea

determinatii
Metoda de analizl

'Clor rezidual liber mg/ >= 0.1 <= 0.5 031 Kit t&rck - 1.00597

'Clor rezidual total mg/ 032 Kitllerck- I 00597

'Clor rezidual legat mg/ 001 Kittubrck-100597

'Fier{eterminare MS pg/ 200 166.09 SR EN lS0 15586: 2004

PS-LCS-13

Analize efectuate de Vasile Alina, Maior Loredana, Pataki Daniela

'Observa|ii: -

Determinarea pH - ului s-a efectuat la 25,0 'C .

- Semnul '<' urmat de un numir reprezinti'sub limita de cuantificare'

Prezentul buletin de analize conline 2 pagini 9i s-a emis intr-un exemplar original pentru client, laboratorul emitent pistr6nd copia exemplarului in
format PDF.

incercdrile marcate cu r nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile 9i interpretdrile con$nute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analize

chim.spec. Pit loana

Rezultatele se rcferi doar la proba prezentaE pentru analizi.

Proba de api ale carac{er momentan.

Se intezice extinderea rezultatelor la alte probe similare gi reproducerea pa(iall a buletinului de analizi firi aprobarea laboratorului.

Verificat - validat

$ef laborator

Dr. Mraz Camelia

AMELIA
primar

ator
99C51
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLrcA BIHOR

Supraveghere in Sinitate Publici
Laborator de Diagnostic ai investigare in Sindtate Publici

LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.Dl

0radea, Str.Liberlalii, nr.34

Telefon 0259412573, fax 025941 8654

e-mail: microbiologie@dspbihor.gov.ro

oaredrlflt pentru

I}.'( ER( ARE-

SR EN IS(J IEC ll0l5:l0lE
CERTIf ICAT DL A( RLDII.A,RE

lt ll00

BULETIN DE AIiIALIZE MICROB]OIJOGICE 4692/ 23-LO-2023

Prezentul buletin de analize conline 1 pagina gi s-a emis intr-un exemplar original pentru client, laboratorul em1ent pSstr6nd copia exemplarului in
format PDF.

incercdrile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile 9i interpretdrile conlinute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Verificat - validat

$ef laborator

rrf

Rezultatele se referi doar la proba prezentati pentru analizi.

Se intezice: - extinderea rezultatelor la alte probe similare

aPa nr.qoYzl z5-LU-2o23
Client S,C, SALUBR|S.A. Cod probi 4692
Adresa Alegd, Lalelelor nr.2 Data 9i ora preleverii 17-10-202311:25
Scopul analizei conkact Data 9i ora recepliei 1g_10_2023 0g:26
Tip solicitant Persoana juridica Data 9i ora efectudrii analizelor 1g-10_2023 0g:35

Proba analizatd apd potabild - clorinatd, monitorizare operalionali Data 9i ora finalizirii analizelor 21-10-202310:43
consumator

Starea probei corespunzdtoare

Prelevatde As. Gordea Ciprian, as Filip loana

Loc de prelevare Mdgegti, retea incintd primdrie

REZULTATELE ANAIIZELOR

Parametrii analizali UM 'Valoarea
admisi

Valoarea
determinati Metoda de analiza

Numdrarea coloniilor prin insim6ntare in mediu de culturd
agar la22"C

UFC/ ml FArb

modific6ri

anormale

Fdri
modificari

anormale

SR EN ISO 6222: 2004

Numirarea coloniilor prin insdmSnlare in mediu de culturd
agar la 37"C

UFC/ ml Fdrit
modificiri
anormale

Fdrd

modificiri
anormale

SR EN lS0 6222; 2004

Numirarea bacteriilor coliforme,Metoda filtrarii prin

membrani.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 930&1:2015

SR EN ISO 9308-1r 20'15/A1r
2017

Numlrarea de Escherichia coli. Metoda filtrdrii prin

membranS,
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015

SR EN lS0 9308-1:2015/A1
2017

ldentificarea 9i numararea enterococilor intestinali,Metoda
fillr6rii prin membrand

UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 7899-2: 2002

Procedura de analizd PS-LDM{1

Analize efectuate de As.pr.Mihaela llisie, Biol.pr.Daniela Breb
*Observatii -

Raportarea rezultatelor se efectueaze pe baza Ordonanlei m.712023 (tabelA; tabel C)

- reproducerea pa(iali a buletinului de analizd
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DTRECT|A DE SANATATE PUBLICA BTHOR

Supraveghere in Sinitate Publici

Laborator de Diagnostic ai lnvestigare in Sinitate Publici
D2 . CHIMTE SANITARA gt ToX|CoLOG|E
Oradea, Str.Libertitii, nr.34, telefon 0259268628, fax 02594'15521

e-mail: chimie@dspbihor.gov.ro

acredttat penlru

oicERCARI'

)
SRENISOiTC l?0:i:1016

CERTTICAI DE ACREDITARE

LI I 100

BULETIN DE AIIALIZE CHIMICE - apa chimie
nr.L734/ 23-tO-2023

1. DENUMIRE PROBA: Api potabiti/ monitorizare operationale la consumator

2. IDENT]FICARE CLIENT
Client: S.C SALUBRIS.A.

AdresS: Alegd, Lalelelor nr.2

Tip solicitant: Persoand juridicS

3. IDENTIFICARE PROBA
Cod probi: 1734

Prelevat de: As.pr. Gordea Ciprian, As.med.gen, Filip loana - lgiena Mediului

Loc de prelevare: Butani, $coala nr.1, retea

Data gi ora prelevirii; 17-10-202311:05

Document de prelevare: Figd de prelevare nr.2l 17-10-2023

Docurnent receptie: Comanda nr.17341 dala 9i ora : 17-10-2023 13:08

Starea probei: corespunzitoare

Date despre probS: apa clorinatS

Cantitatea recep[ionat5: 1000 ml, tip ambalaj PET ',l000 ml

Data 9i ora determinirii clorului rezidual liber: 17 -10-2023 13:12

Data finalizdrii analizelor: 20-1 0-2023

REZULTATELE AI.IAII ZELOR

Rezultate fizico . chimlce

Parametrii analizati U.M
Valoarea admisi

conform Ordona nla 7 12023
Valoarea

determinati Metoda de analizl

*Miros

-Turbiditate

mg/ I

mg/ I

mg/ I

mg/ I 02

ffi!;;;H

grade germane

;ii;i;,0;c

grade

05

>= 6.5 <= 9.5

min.5

2500

<004

6.87

0.8/

6.8

830 
-

290

AcceptabilS consumalorilor 9i
nicio modificare anormal6

AcceptabilS consumatorilor gi

nicio modificare anormale

A.;;pi;6iH ;nirriio'iioi si
nicio modificare anormalS

0.402

PS-LCS{6 ed.01 rev.0
Merck Spectroquant'114776

PS-LCS-07 ed 01 rev 0
Merck Spectroquant 1 097'1 3

SR lS0 7150-1:2001

PS.LCS-05

SR EN ISO 8457:2001

PS-LCS-03

PS-LCS.1O

SR EN lS0 10523:2012

fi;Nil;';od - 'l

SR EN 1622:2007

.........................1

SR EN ISO 7027-1:2016 ]

PS-LCS.08
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Parametrii analiza(i u.f,.
Yaxrarea a0mts

conlom Odonanlal En23
Valoarea

detsrminati Itetoda de analizi

'Clor rezidual liber mg/ I >= 0.1 <= 0.5 027 Kit Merd - 1.00597

'Clor rezidual total mg/ I 038 Kittrrerck- I00597

'Clor rezidual legat mg/ I 0 't't Kii lvlerck - 1.00597

'Fierdeterminare MS pg/ 200 171.88 SR EN ISO 15586:2004

PS-LCS-13

Analize efectuate de Vasile Alina, Maior Loredana, Pataki Daniela

'Observalii: -

Determinarea pH - ului s-a efectuat la 25,0'C .

- Semnul "<" urmat de un numar reprezinti "sub limita de cuantificare"

Prezentul buletin de analize conline 2 pagini 9i s-a emis intr+n exemplar original pentru client, laboratorul emitent p6strdnd copia exemplarului in

format PDF.

incercirile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile gi interpretdrile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Verificat - validat

$ef laborator

Dr. Mraz Camelia

DT.MRAZ
m

rnsdlc

Rezultatele se referl doar la proba prczentati pentru analizl.

Proba de ap{ are caracler momentan.

Se intezice extindema rezultatelor la alte probe similarc gi reproducerea pa(iali a buletinului de analizl firi aprobarca laboratorului.

Responsabi! analize
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLrcA BIHOR

Supraveghere in Sinitate Publici

Laborator de Diagnostic Ai investigare in Sinitate Publici
LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.Dl

acredltat pennlr

I\CERCARE

Oradea, Str Libertilii, nr 34

Telefon 0259412573 fax 02594'18654

e-mail: microbiologie@dspbihor.gov.ro

SR EN ISO IEC lr0li:1018
CERTIFI(]AT DE ACREDITARE

LI I IOO

BULETIN DE A}iIALIZE MICROBIOLOGICE - apa nr.469L/ 23-LO_2O23
Client

Adresa

Scopul analizei

Tip solicitant

Proba analizati

S,C. SALUBRIS.A.

Ale9d, Lalelelor nr.2

contract

Persoand juridicd

api potabilS - clorinatd, monitorizare operationald
consumator

Cod probi

Data 9i ora prelevirii

Data 9i ora recepliei

Data 9i ora efectudrii analizelor

Data 9i ora finalizirii analizelor

4691

17-10-2023 11'.05

18-10-2023 08:24

18-'10-2023 09:33

21-10-2023 1041

Starea probei corespunzdtoare

Prelevat de As. Gordea Ciprian, as. Filip loana

Loc de prelevare Butani, relea $coala nr,1

RE ZULTATELE AI.IAII ZELOR

Paramekii analizati UM
*Valoarea

admisi
Valoarea

determinati Metoda de analizi

Numirarea coloniilor prin insdmAnlare in mediu de culturE
agar la22"C

UFC/ ml Fdri
modificiri
anormale

Fitrit
modificiri
anormale

SR EN lS0 6222: 2004

Numirarea coloniilor prin insim6nlare in mediu de culturS
agar la37"C

UFC/ ml FErd

modificiri
anormale

FirA
modificdri

anormale

SR EN iSO 6222: 2004

Numirarea bacteriilor coliforme,Metoda filtrdrii prin

membrana,
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308-1:2015

SR EN lS0 9308-1:2015/A1:
2017

Numirarea de Escherichia coli, Metoda filtririi prin

membranS.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308-1: 2015

SR EN ISO 9308.1:2015/A1
2017

ldentificarea gi numararea enterococilor intestinali.Metoda
filtrdrii prin membrani

UFC/ 100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2: 2002

Procedura de analizi PS-LDM-01

Analize efectuate de As.pr.Mihaela llisie, Biol.pr.Daniela Breb
'Observatii -

Raportarea rezultatelorse efectueaze pe baza Ordonanlei nr.712023 (tabel A; tabel C)

Prezentul buletin de analize contine 'l pagind gi s-a emis intr-un exemplar original pentru client, laboratorul emitent pistr6nd copia exemplarului in
format PDF.

lncercarile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile 9i interpretdrile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analize
BREB
nciPal
0084

Rezultatele se referi doar la proba prezentati pentru analizd.

Se intezice: - extinderea rezultatelor la alte probe similare

Verificat. validat

$ef laborator

- reproducerea pa(iald a buletinului de analizd
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