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BULETIN DE AIIALIZE MICROBIOLOGTCE 4599/ 15-10-2023

Prezentul buletin de analize conline 1 pagind 9i s-a emis intr-un exemplar original pentru client, laboratorul emitent pistrind copia exemplarului in
format PDF,

incercSrile marcate'NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile gi interpretdrile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analize Verificat. validat

$ef laborator

DTFECI tA DE SttA TATE pU,rLtCA S|HOR,
LABCRATOR D/A GNOS T/C

Rezultatele se referi doar la groba prezentatii pentru analizi.

Se intezice: - extjnderea rezultatelor la alte probe similare

Cod probd 4599
Adresa Alegd, Laleletor nr.2 Data gi ora pretevirii 11_10_2023 10:50
Scopul analizei contract Data gi ora recepliei j1_j0_2023 j2:12

Tip solicitant Persoan6 juridicd Data 9i ora efectu6rii analizelor j1-j0_2023 j3:21

Proba analizati apd potabila - clorinatd, monitorizare operalionald iegire Data 9i ora finalizdrii analizelor 14-10-202314:2g
statie

Starea probei corespunzdtoare

Cantitatea 500m1.

Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

Loc de prelevare Pddurea Neagrd, stalia de tratare iegire

RE ZULTATELE AI.IAIf ZELOR

Parametrii analizati UM 'Valoarea
admisi

Valoarea
determinattr Metoda de analizi

NumSrarea coloniilor prin insamintare in mediu de cultu16
agar la22"C

UFC/ ml Fbrit
modificiri
anormale

FArit
modificiri
anormale

SR EN lS0 6222: 20Ol

Numirarea coloniilor prin insdm6nlare in mediu de culturi
agar la 37'C

UFC/ ml Fdrit
modific6ri

anormale

Fdri
modificiri
anormale

SR EN ISO 6222: 2004

Numdrarea bacteriilor coliforme.Metoda filtrtrii prin

membrani.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 930&1: 201s

SR EN ISO 9308.1: 201 5/A1 |

2017

Numtrarea de Escherichia coli, Metoda filtririi prin

membranS.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308-1:2015

SR EN lS0 9308.1: 2015/A1
2017

ldentificarea 9i numdrarea enterococilor intestinali,Metoda
filtr5rii prin membran6

UFC/ 100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2: 2002

Numirarea Clostridium perfringens, Metoda filtririi prin
membran6..

UFC/'100 ml 0 0 SR EN ISO 14189;2017

Procedura de analiz6 PS-LDM-O1

Analize efectuate de As.pr.Mihaela llisie, Biot,pr.Daniela Breb
*Observatii -

Raportarea rezultatelor se efectueazd pe baza Ordonanlei nr. T12023 (tabel A; tabel C)

- reproducerea pa(ial5 a buletinului de analiz6
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LABORATOR DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC.Dl

Oradea, Str.Libertilii nr.34

Telefon 0259412573 fax 0259418654

e-mail: microbiologie@dspbihor.gov,ro

acredrtal FEntfl
NCERCARE

SR EN ISO'lEC 17015:1018

CERTIFICAT DE ACRIDITARE
Lt I 100

BULETIN DE AIiIALIZE MICROBIOLOGICE nr.4500/ t6-L0-2023
Client

Adresa

Scopul analizei

Tip solicitant

Proba analizatd

S.C. SALUBRIS.A.

Alegd, Lalelelor nr.2

contract

Persoand juridicd

apd potabild - clorinatd, monitorizare operalionalS
consumator

Cod prob6

Data 9i ora prelevdrii

Data 9i ora receptiei

Data 9i ora efectudrii analizelor

Data 9i ora finalizdrii analizelor

4600

11-10-2023 1110

11-10-2023 1215

11-10-202313.24

14-10-2023 14.32

Starea probei corespunzdtoare

Cantitatea 500m1.

Prelevat de As. Elefteriu Marina, as. Gordea Ciprian

Loc de prelevare Pddurea Neag16, retea Cafe Bar Miranett

REZULTATEIE ANAIIZELOR

Parametrii analizali UM 'Valoarea
admisi

Valoarea
determinate Metoda de analizi

Numirarea coloniilor prin insimanlare in mediu de culturi
agar la22C

UFC/ ml Fdra

modificiri
anormale

FZrit
modificiri
anormale

SR EN lS0 6222: 20M

Numirarea coloniilor prin insamantare in mediu de culturi
agar la 37'C

UFC/ ml FdrZ
modificiri
anormale

Fbrit
modificiri
anormale

SR EN ISO 62221 200{

Numirarea bacteriilor coliforme. Metoda filtririi prin

membranS.
UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 9308-1:2015

SR EN lS0 9308-1: 2015/A'l
2017

Numararea de Escherichia coli. Metoda filtririi prin

membrani.
UFC/'100 ml 0 0 SR EN lS0 9308-1:2015

SR EN ISO 9308-1: 2015/A1:
2017

ldentificarea 9i numirarea enterococilor intestinali,Metoda
filtr5rii prin membrana

UFC/ 100 ml 0 0 SR EN lS0 7899-2: 2002

Numdrarea Clostridium perfringens, Metoda filtrdrii prin

membranS.,
UFC/ 100 ml U 0 SR EN lS0 14189:2017

Procedura de analizd PS-LDM-0'l

Analize efectuate de As.pr.Mihaela llisie, Biol.pr.Daniela Breb
*Observalii -

Raponarea rezultatelor se efectueazi pe baza Ordonanlei nr.712023 (tabel A; tabel C)

Prezentul buletin de analize conline 1 pagini 9i s-a emis intr-un exemplar original pentru client, laboratorul emitent pistr6nd copia exemplarului in
format PDF.

incercirile marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile gi interpretirile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
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Rezultatele se referi doar la proba prezentatil pentru analizi.

Se intezice: - extinderea rezultatelor la alte probe similare

- reproducerea pa(iali a buletinului de analizi




